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PROTOKOL
o laboratÓrnych rozboroch vody

objednávate|':
Zodpovednf pracovník
Prolekt:
Vzorku odobral:
Lab.čÍs|o: 12.011662
označenie vzorky: Vstupná voda - 13,06.2012

Protokol vyhotoven! : 25.06 1 2

Úoaje o odbere vzorky a terénnych skriškach
Reakcia vody (pH)

Vodivosť

objednávka: 12-01000
Riešite|':
Lokalita:
Dátum odberu:

Zákazka: 12.o47o8

Teplota vzduchu
lné terénne ridaje

katiÓny
mg/l mval/| Yo iÓn mg/l

Teplota vody

aniÓny
mval/l %

L i "
Na+
K +

NH;
Ca2*
Mg2*
Fe2*

Fe
Mn2*

0.044

49.864

5.359
0.986

98.863
32.355
0.000

0.075
0 .014

0.0063
2,1  690
0.1371
0.0546
4.9332
2.6595
0.0000

0,0040
0,0005

0.06
21 .76

1 .37
0.54

49.50
26.69
0.00

0.04
0,00

F '
ct -

Soí-
NO;
Noá
Pot
HCO;

co3'

0.200

63.820

61 ,400
< 0 .050
15.900
0.057

418 .600

0,000

0 .0105
1.7997
1.2771
0.0000
0.2559
0.0018
6,8650
0.0000

0 . 10
17 .62
12.50
0.00
2.50
0.01

67.23
0.00

Spolu: 187,560 9.9646 100.00 559.977 10.2101 100,00

0.535 SO./M = 0.063
3.814 NO./M = 0 .012

Cl/M = 0.089

a = 23.75

S e =  n i e j e

A . =  0 . 0 1

S 1(SO4 )= 3.62
S 21SOo;= 8 ,88

Hydrogeochem ické udaje
Ch arakterizačné koefi cienty

Na /K  =  15 .810
Na/Ca = 0.439
Ca/Na = 2.274
Mg/Ca = 0.539

Pal merove ch arakteristiky
$ = 32.74
A - 67.23

S t = 23'76

A t  =  níe  j e

S 1 ( N o 3 ) =  2 . 5 0

s2 (NO3)=  0 . 00

lvNo3 =

HCO./CI =

m = 0.00
e  =  76 . 19

S z=  8 ' 9 9

Az = 67 '21

S,1c l1 = 17.62
S 2(Cl) = 0.00

Palmer. Gazdova k|asifikácia vody

ostatné zloŽky
Ce|k. mineralizácia (mg/l) 761,73
H 2SiO3 (mg/l) 14.20
Ce|ková alka|ita (mmo|/|) 0.00
Celk.tvrdost'(mval/l) 7.59
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